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Oddělení veřejných zakázek  
 
 

V Olomouci 3.7.2020 
 
 

Zadavatel: 
Fakultní nemocnice Olomouc 
I. P. Pavlova 185/6 
779 00 Olomouc 
 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem „Stomatologická souprava a 6 sad 
kompresorů", část II Kompresory 
 
 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 30. 6. 2020 
 
 

Dotaz 1: 
Požadujete 4 sady kompresorů se savkami, každá napájející současně 2 soupravy KAVO E50 a 2 sady 
kompresorů se savkami, každá napájející současně 3 soupravy KAVO E50.  
Lze realizovat sadu pro 3 zubní soupravy tak, že by byly 2 zubní soupravy napájeny sadou 
kompresoru s odsávačkami, shodnou s 4 sadami a zbylá zubní souprava samostatnou sadou 
kompresoru s odsávačkou, vhodnou pro jednu zubní soupravu? Tuto komplikovanou otázku lze 
formulovat i jinak. Jsou rozvody jednotlivých zubních souprav pospojovány již v podlaze, takže z 
podlahy ústí jeden vývod pro odsávání a jeden vývod tlakového vzduchu všech tři zubních souprav 
nebo jsou vyvedeny samostatně pro každou zubní soupravu?  
Odpověď 1: 
Kombinované rozvody jednotlivých zubních souprav jsou pospojovány již v podlaze, tudíž zadavatel 
nemůže akceptovat navrhované řešení. 
 

Dotaz 2: 
Ve specifikacích odsávacího agregátu (savky) je uvedeno „mokrá sací pumpa“. Přitom nepožadujete 
separátor amalgámu, takže je předpoklad, že jsou separátory amalgámu v zubních soupravách. V 
tom případě bývají odsávací agregáty „suché“, tj. vytvářejí pouze podtlak a neobsahují separaci 
voda/vzduch. 
Odpověď 2: 
Ve vlastnictví zadavatele jsou zubní soupravy obsahující integrovaný odlučovač amalgámu. 
Požadujeme kompresory včetně savek v konfiguraci uvedené v příloze č. 4 - Tabulka splnění 
minimálních technických podmínek. 
 

Dotaz 3: 
Požadujete minimální tlak kompresoru 6 bar nebo je dostačující rozsah tlaků 5,2 -7 bar? Zubní 
soupravy KAVO E50 vyžadují rozsah 5,2 – 7 bar. 

 
Odpověď 3: 
Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení, tedy tlak kompresoru v rozsahu 5,2 – 7 bar. 
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Dotaz 4: 
Sušiče vzduchu ke kompresorům nejsou požadovány? 
Odpověď 4: 
Sušiče vzduchu nejsou požadovány. 
 
 


